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Giutezonen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Chemischer Befund Grenzwert Einheit Innere Stadt IE:E’sat:Z;;E mlijLeciE;:n NeUD REmE: (e F;?:;T:;Q S}(F;!(:(ng EeRLeE Al Uga:tw- Uvr\ZZ:_
pH - Wert 7,3 7,2 7,3 7,4 7,3 7,5 7,4 7,4 7.1 7,0 7.1
elektr. Leitfahigkeit uS/cm 641 661 656 508 674 533 509 506 631 637 750
Gesamtharte " °dH 17,1 19,4 19,5 16,2 19,9 16,9 16,2 16,2 18,4 18,5 20,4
Karbonatharte °dH 14,4 15,4 16,0 13,0 16,2 13,5 12,9 12,8 15,0 15,0 15,3
Hartestufe " L, 11 1 I " 11 1 1 1"l " " "
Calcium mg/l 89,5 101,0 99,7 85,5 102,5 89,0 85,5 85,1 97,6 97,8 102,9
Magnesium - mg/l 20,0 22,9 23,9 18,5 24,3 19,3 18,5 18,4 20,7 20,8 26,0
Natrium - mg/l 16,1 27,4 26,9 10,7 27,4 12,2 10,9 10,9 25,2 25,5 28,5
Kalium mg/l 2,9 3,9 4,0 2,3 4.1 2,5 2,3 2,3 3,5 3,5 2,6
Eisen - mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Mangan mg/l <0,001 <0,001| <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001, <0,001 <0,001 <0,001
Ammonium 5,0 mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Nitrat 50,0 mg/l 19,5 22,4 19,9 18,6 20,7 19,0 18,5 17,1 11,8 11,6 13,0
Nitrit 0,1 mg/l 0,010 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chlorid mg/l 29,7 46,5 40,5 21,7 43,6 24,3 21,7 20,5 45,0 46,0 63,0
Sulfat 750 mg/l 26,9 24,9 25,0 26,9 24,0 25,1 25,0 23,7 22,9 22,9 30,3
Fluorid ? 1,5 mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Blei ¥ 0,01 mg/l <0,001 <0,001| <0,001 <0,001 <0,001| <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Summe Pestizide ¥ 0,50 Hg/! n.n. 0,03 0,05 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,03 n.n.

1) Hartestufen I: <10°dH  II: 10-16° dH  1Il: >16° dH It. OVGW WI 02
2) + 3) + 4) Untersuchungen 1x jahrlich
4) Grenzwert: Gesamtwert < 0,50 pg/l

n.n. = nicht nachweisbar

4) Zone 2: CGA 369873 0,03 ug/l
Zone 3: CGA 369873 0,05 ugl/l
Zone 10: CGA 369873 0,03 pg/l
Anschrift: 4021 Linz, Wiener Stral3e 151, Tel. 0732/3400-6257



